
28.9.2021 - Požár domovní HDS
Úterý, 28 Září 2021 09:33

Číslo zásahu: 20

Vyhlášení poplachu: 9:33
Typ události: Požár odpadu
Adresa události: Ludgeřovice Hlučínská 670/56
Technika: CAS 20 T815
Doba zásahu: 1:30 hod.
Počet zasahujících členů: 6 + záloha 3 
Zasahující jednotky: JSDH Ludgeřovice, HZS MSK PS Hlučín

      

Popis: 

  

Jednotka vyjela k požáru el.rozvodu v obci. Po příjezdu zjištěno že se jedná o požár jističů v
hlavní domovní el. skříni (HDS) umístěné na RD. Na místo je dostavila HZS PS Hlučín a hlídka
PČR. Jednotka z nastavovacího žebříku provedla otevření (HDS) a došlo k proměření pomocí
termokamery. Po zdokumentování byla jednotka ponechána na místě do příjezdu VPP a
pracovníka ČEZ distribuce. Následně bylo písemně místo předáno pracovníkovi ČEZ distribuce
a jednotka se vrátila na základnu.
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